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Как заземлять 
магистральные трубопроводы

Подсчитывая частоту ударов молнии, 
специалист в первую очередь интересует-
ся высотой сооружения, потому что радиус 
притяжения молний приблизительно равен 
его утроенной высоте. Для протяженных 
объектов, например, воздушных линий элек-
тропередачи не менее важна и их длина. 
Прочитав про это, нефтяник или газовщик 
должен вздохнуть спокойно. Магистральные 
трубопроводы размещены в толще земли, 
фактически на отрицательной глубине, а по-
тому молния должна быть для них безопасна. 
Опыт эксплуатации быстро рассеивает это 
приятное заблуждение. Ввод тока молнии в 
трубопровод не такая уже редкость. Полезно 
понимать, как это происходит.

По статистике на территории России мол-
ния в среднем ударяет в землю примерно 
3–4 раза в год на квадратный километр по-
верхности. Что делается дальше с ее током? 
Инженер-электрик ответит, не задумываясь: 
«Ток молнии растекается в бесконечность по 
объему проводящего грунта». Ответ в целом 
правильный, хотя и малоинформативный. 
Дело в том, что очень часто при растекании 
тока формируются искровые плазменные 
каналы. Именно в их объеме сосредотачи-
вается основная доля тока. Формирование 
таких каналов не раз наблюдали в полевых 

условиях. Столь же успешно они воспроиз-
водятся и в лаборатории. Двигаясь вдоль 
поверхности земли, канал оставляет за со-
бой характерную борозду, похожую на след 
крестьянского плуга. Длина такой борозды 
зависит от величины тока молнии и от удель-
ного сопротивления грунта. В слабо прово-
дящих грунтах с удельным сопротивлением 
1000 Ом*м и выше сильная молния форми-
рует канал длиной в десятки метров. Достиг-
нув подземной трубы, канал направляет ток 
молнии по ее металлической поверхности. 
Слой гидроизоляции на поверхности поме-
хой не является. Он легко пробивается высо-
ковольтным электрическим разрядом. 

Важно оценить длину, при которой ис-
кровые каналы могут дотянуться до трубы. 
К счастью, физика их развития хорошо из-
вестна, а расчетные компьютерные модели 
надежно откалиброваны по результатам по-
левых исследований. На рис. 1 приведены 
результаты компьютерного моделирования, 
которые дают представление о возможных 
длинах искровых каналов в грунтах с удель-
ным сопротивлением ρ = 500 и 3000 Ом*м. 
Принято, что длительность импульса тока 
молнии равна 75 мкс — это средняя вели-
чина для наиболее частой отрицательной 
молнии. Бессмысленно ориентироваться на 

Рис. 1 — Расчетная длина искровых каналов 
в зависимости от амплитуды тока молнии

Рис. 2 — Предельные длины искровых 
каналов в грунтах с различным удельным 
сопротивлением при ударе молнии со 

средним током 30 кА

Рис. 4 — Блок-схема устройства защиты от посторонних напряжений VCSDРис. 3 — Внешний вид устройства защиты 
от посторонних напряжений VCSD

предельно большой ток в 200 кА, величина 
которого может быть превышена очень ред-
ко, только у 0,5% молний. Ток, равный 100 кА, 
тоже не показателен. В лучшем случае эту ве-
личину превысит лишь 1–2% молний. Если не 
заниматься статистическими характеристи-
ками тока, достаточно верную инженерную 
оценку числа прорывов тока молнии к тру-
бопроводу можно получить, ориентируясь на 
среднее значение этого параметра, близкое к 
30 кА. Как видно из расчетных данных на рис. 
2, в практически значимом диапазоне зна-
чений удельного сопротивления грунта мак-
симальная длина каналов лежит в пределах  
lискр ≈ 20–40 м. Это значит, что для трубопро-
вода реальную опасность представляют уда-
ры молнии в полосе шириной 2lискр (с учетом 
распространения в две стороны от трубы). 
При длине трубы D площадь стягивания токов 
молнии в трубу составит S = 2lискрD.

Например, для трубопровода длиной 30 
км, проложенного в грунте с удельным сопро-
тивлением 2000 Ом*м (lискр ≈ 36 м), площадь 
стягивания будет близка к 2 км2. Это означает, 
что в регионе с интенсивностью грозовой де-
ятельности 3 удара молнии в год на 1 км2 тру-
бопровод примет на себя ежегодно в среднем 
ток 2х3=6 молний. Результат не слишком уте-
шительный для аппаратуры, непосредственно 
связанной с металлической оболочкой трубы.

В первую очередь приходится беспоко-
иться об устройствах электрохимической 
защиты, обеспечивающей сохранность тру-
бопроводов высокого давления. А для об-
служивающего персонала компрессорных 
станций и резервуарных парков трубопровод 
приходится рассматривать как объект повы-
шенной опасности. Фактически он исполняет 
роль линии электропередачи, транспортиру-
ющей высокое напряжение от точки удара 
молнии на весьма значительные расстояния. 
Ясно, что по соображениям техники безопас-
ности, трубопровод следует заземлять по сво-
им концам. Это требование сформулировано 
в п. 2.22 «Инструкции по устройству молни-
езащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-
87». Именно с процедуры заземления начи-
наются основные проблемы. Металлическое 
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присоединение трубопровода к заземлите-
лю резко увеличивает нагрузку на источник 
питания систем электрохимической защиты 
и практически недопустимо. В принципе, 
выход из положения существует. Серийно 
выпускаются искровые разрядники, сраба-
тывающие при импульсном скачке высокого 
напряжения на трубе. Жаль только, что на-
пряжение срабатывания таких разрядников 
исчисляется единицами киловольт. Они не 
защищают ни устройства электрохимической 
защиты, ни оперативный персонал, работа-
ющий на трубопроводе и присоединенном к 
нем оборудовании. Остаточное напряжение 
на трубе нужно резко понизить.

Разработчики принципиально нового за-
щитного устройства фирмы DEHN + SÖHNE не 
ограничились только этой задачей. Было най-
дено комплексное решение, позволяющее 
защищать трубопровод от любых видов элек-
тромагнитных наводок. В реальности опасна 
не только молния. Источником посторонних 
(паразитных) напряжений на трубопроводе 
могут быть также электрифицированные же-
лезные дороги, воздушные высоковольтные 
линии электропередачи, мощные промыш-
ленные установки. Время действия таких 
наводок не ограничивается десятками ми-
кросекунд, как у молнии, а может быть очень 
длительным. Проблему надо было решать 
комплексно. И принципиально новое интел-
лектуальное защитное устройство VCSD явля-
ется идеальным решением для таких случаев. 
Его внешний вид показан на рис. 3. 

А на рис. 4 приведена блок-схема нового 
устройства. Из привычных элементов традици-
онных УЗИП здесь налицо только быстродей-
ствующий искровой разрядник, рассчитанный 
на импульсный ток молнии 10/350 мкс ампли-
тудой до 100 кА. Время срабатывания разряд-
ника не более 100 нс. Напряжение на разряд-
нике контролируется блоком управления. При 
длительном воздействии постороннего напря-
жения он дает команду разгрузить разрядник. 
Эту задачу выполняет силовой блок. Транзи-
сторная схема силового блока обеспечивает 
сколь угодно длительную качественную связь 
с землей для переменного тока частотой 16,7, 
50 или 60 Гц, но не пропускает постоянный 
ток, гарантируя тем самым бесперебойную 
и экономичную работу электрохимической 
защиты. При времени воздействия до 200 мс 
силовой блок способен отвести в землю ток до 
1,1 кА (действующее значение), в длительном 
режиме пропускная способность устройства 
ограничена 40 А, а напряжение на трубопро-
воде не превышает 50 В. При необходимости 
специальной регулировкой эта величина мо-
жет быть снижена до 3 В.

В нормальном режиме эксплуатации за-
щитное устройство может использовать для 
своего питания наведенное на трубе напря-
жение. При необходимости в его источнике 
питания предусмотрена установка аккуму-
ляторной батареи. Аналоговый и цифровой 
интерфейсы позволяют осуществлять дистан-
ционное управление устройством, контроли-
ровать его работоспособность, регистриро-
вать наведенные и импульсные токи и даже 
подавать команду об опасности.

Защитное устройство VCSD производится 
серийно и предназначено для нормальной 
работы при температуре от -40 до +80оС. 
Остается указать его артикул по каталогу 
фирмы: 923 401.




